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Edition 10/14 - Ref.  IS 543561-A (534488)

LBS-GC (CLBS-EH80, 125)
                                                 DANGER

H A Z A R D O U S  V O LTA G E

 .  This  equipment  must  be insta l led and
    ser v iced only  by qual i f ied e lec tr ica l
    personnel .

 .   Turn of f  a l l  power  supply ing this 
equipment  before  work ing on or 
ins ide equipment.

 .   Always use a properly rated voltage 
sensing device to confirm power is  off.

 .   Replace a l l  devices,  doors,  and covers 
before  turning on power  to  this 
equipment.

Failure to follow these instructions will result in 
death or serious injury.    
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                                                                   Предписание
О П А С Н О Е  Н А П Р Я Ж Е Н И Е

 .   Монтаж и обс лу живание данного 
оборудования,  ос ущес тв ляетс я только 
к лассифицированным и обученным 
персона лом.

 .   О тк лючите цепи питания данного 
оборудования перед началом работы с 
ус тройс твом.

 .   Всегда используйте исправный индик атор 
д ля подтверж дения отс у тс твия напряжения 
питания.

 .   Перед подачей напряжения питания на 
данное оборудование ус тановите все 
необходимые аксесс уары.

Несоблюдение этих инструкций может пр ивес ти к 
серьезным травмам или даже летальному исходу.    
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                                                    OPASNOST
O PA S A N  N A P O N

 .   Ovu opremu smije instal irat i  i  ser vis irat i 
samo kval i f ikovano elektr ičarsko osoblje.

 .   I sk l juč i te  svako napajanje  ove 
opreme pr i je  rada na unutrašnjem/
vanjskom di je lu  opreme.

 .   Uvi jek  kor ist i te  adek vatno dek lar i -
san uređaj  za  ispit ivanje  napona za 
provjeru isk l jučenost i  napajanja .

 .   Namjest i te  sve uređaje,  vrata  i 
pok lopce pr i je  ponovnog uk l jučenja 
napajanja .

Ne pridržavanje ovih mjera može rezul tirati 
smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.    

                                       Opozorilo
N E V A R N O S T  E L E K T R I Č N E G A  U D A R A

 .   To opremo lahko namešča in  vzdr žuje 
le  strokovno usposobl jena oseba.

 .   Pred postopkom montaže in 
vzdr ževanjem naprave je  potrebno 
izk lopit i  e lektr ično napajanje in ga 
vk l jučit i  šele po zak l jučenem postopku.

 .   Z  ustrezno napravo prever i te 
odsotnost  napajanja .

 .   Naprave,  dele  naprav in  zašč i tne 
pok rove menjajte  in  nameščajte  le  v 
brez  napetostnem stanju.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzr oči hude 
poškodbe ali smrt.    
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